
一、基本要求

1、满足本园区 3000 ㎡供暖需求；

2、保证室内温度达到 20 度以上；

3、采取措施保证设备运行噪音不扰民；

4、保证设备功率不超过 80KW；

5、设备需满足现场施工环境；

二、国标技术标准

1、GB/T 25127.2-2020《低环境温度空气源热泵（冷水）

机组 》

2、GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效

等级》

3、JB/T 15555-2026《超低环境温度空气源热泵（冷水）

机组》

三、其它要求

1、各比选单位可根据现场环境提供适合园区供暖的设

备；

2、各比选单位设备选型时需考虑现场末端散热设备的

性能；

3、各比选单位应根据园区作息时间考虑设备运行温度

控制，达到更加节能的目的。


